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Abstract: The effect of the coolant fluid flow rate on the performance of a double 
pipe heat exchanger with a helix grooved guide. The aim of this research is to study the 
double pipe heat exchanger with the addition of 40o helix guide and without guide, at counterflow 
dirrection with variation of cold fluid velocity of 0.67 m / s, 0.60 m / s and 0.52 m/s. 
In this research we use double pipe type heat exchanger with acrylic material at shell side with an 
inner diameter 74 mm and outer diameter 80 mm and stainless steel material at tube side with an 
inner diameter of 24 mm and an outer diameter of 26 mm with a length of 1500 mm. 
The results obtained showed that the faster the flow of cooling fluid it will increase the value of 
effectiveness, the rate of heat transfer and the reduction of heat fluid temperature. Temperature 
decrease obtained by helix guide of each variation of velocity of 34.275 oC; 34.45 oC; 25.99 oC and 
heat transfer of 7262.8; 6560,8; 5530 Watt. 
 Keywords: 40o helix guide, Cold fluid velocity, heat transfer. 
 
Abstrak: Pengaruh laju aliran fluida pendingin terhadap unjuk kerja alat penukar 
kalor pipa ganda dengan pengarah beralur helix. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
alat penukar kalor pipa ganda dengan penambahan pengarah helix 40 dan tanpa pengarah, pada 
arah aliran fluida berlawanan arah dengan variasi kecepatan fluida dingin yaitu sebesar 0.67 m/s, 
0.60 m/s dan 0.52 m/s. Dalam penelitian ini digunakan kondensor tipe double pipe dan untuk bahan 
shell digunakan akrilik dengan diameter dalam 74 mm dan diameter luar 80 mm. Pada tube 
menggunakan bahan stainless steel dengan diameter dalam 24 mm dan diameter luar 26 mm dengan 
panjang 1500 mm. hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa semakin cepat aliran fluida 
pendingin yang diberikan maka akan meningkatkan nilai efektifitas, laju perpindahan kalor dan 
penurunan temperature fluida panas. Penurunan temperatur yang diperoleh dengan menggunakan 
pengarah helix tiap variasi kecepatan sebesar 34,275 oC; 34,45 oC; 25,99 oC dan perpindahan kalor 
sebesar 7262,8; 6560,8; 5530 Watt.  
Kata Kunci : Pengarah helix 40ᵒ, kecepatan fluida dingin, perpindahan kalor. 
 
PENDAHULUAN 
Pada dasarnya alat penukar kalor 
digunakan untuk memindahkan panas 
yang berasal dari fluida panas ke fluida 
yang lebih dingin didalam suatu sistem. 
Berdasarkan hal tersebut maka diciptakan 
berbagai jenis teknologi alat penukar 
kalor dengan fungsi dan kegunanaan 
sesuai dengan kebutuhan. 
 Salah satu dari jenis alat penukar 
kalor yaitu penukar kalor pipa ganda 
(double pipe) karena hanya terdiri dari 
satu selongsong dan satu pipa. Prinsip 
kerja dari alat penukar kalor ini, yaitu 
suatu fluida mengalir dalam pipa dan 
fluida lainnya mengalir melalui 
selongsong. Keistimewaan dari alat 
penukar kalor jenis ini ialah mampu 
beroperasi pada tekanan yang tinggi dan 
dengan area yang tidak terdapat 
sambungan maka resiko tercampurnya 
kedua fluida sangat kecil.  
Mengingat begitu pentingnya 
peranan alat penukar kalor, maka 
penelitian-penelitian dilakukan untuk 
mengoptimalkan fungsi dan unjuk kerja 
dari alat penukar kalor. Beberapa 
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penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya antara lain, penelitian yang 
dilakukan (Prasetio , 2008) dengan 
menggunakan baffle helix dengan 
kemiringan 10o. Hasil yang diperoleh 
menunjukan bahwa koefisien perpindahan 
panas konveksi sisi shell akan meningkat 
secara polinomial seiring bertambahnya 
debit fluida dingin.  Ditempat yang 
berbeda (Zang et al , 2008) melakukan 
perbandingan antara segmental baffle dan 
helical baffle, hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa performa terbaik 
diperoleh pada helical baffle dengan sudut 
helix 40o. Penelitian lain yang dilakukan 
(Arifinto ,2009) dengan Penambahan 
Sirip, dimana pada penelitian ini dilakukan 
pengamatan pengaruh variasi bilangan 
Reynolds pada alat penukar kalor. 
Penelitian tersebut dilakukan dengan arah 
aliran fluida berlawanan arah, dimana 
fluida panas mengalir dalam berkas 
tabung dan fluida panas mengalir diluar 
berkas tabung. Hasil yang diperoleh 
menunjukan bahwa besar kapasitas 
kondensat, daya pompa dan koefisien 
perpindahan kalor menyeluruh 
dipengaruhi oleh besarnya nilai bilangan 
Reynolds fluida dingin dengan efektifitas 
sirip tetap konstan.  
 
Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, alat yang 
digunakan merupakan unit penukar kalor 
dengan penambahan pengarah beralur 
helix 40o, skema alat penelitian adalah 
sebagai berikut 
 
 
Gambar 1.  Skema Alat Pengujian 
Keterangan Gambar: 
A = Bejana penguap 
B = Penampung fluida pendingin 
C = Alat penukar kalor 
  Fluida Panas 
            Fluida dingin 
D = Penampung fluida yg didinginkan 
E = Pompa 
Dalam penelitian ini dilakukan beberapa 
kali pengujian untuk mendapatkan akurasi 
data yang diperoleh. Pengujian pertama 
dilakukan pada alat penukar kalor tanpa 
pengarah dengan variasi kecepatan aliran 
fluida pendingin yang akan masuk 
kedalam alat penukar kalor yaitu sebesar 
0.67 m/s, 0.60 m/s, dan 0.52 m/s dengan 
diameter pipa yang akan memasuki alat 
penukar kalor sebesar 0.023 m. pada 
pengujian kedua dilakukan dengan 
menggunakan alat penukar kalor dengan 
sekat model helix 40o, dengan variasi 
kecepatan aliran yang sama. Parameter-
parameter yang diukur dalam pengujian 
ini yaitu debit aliran fluida dingin yang 
digunakan untuk mengetahui berapa 
kecepatan fluida yang akan memasuki alat 
penukar kalor, temperature uap dan fluida 
pendingin, dan tekanan pada fluida 
pendingin 
 
Hasil dan Pembahasan 
Dari hasil pengujian yang dilakukan 
menggunakan alat penukar kalor pipa 
ganda dapat diketahui bahwa, penurunan 
temperature panas hasil kondensasi 
terjadi seiring dengan meningkatnya 
kecepatan fluida pendingin. Hal tesebut 
dapat terlihat pada gambar dibawah ini 
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Gambar 2. Grafik Hubungan Temperatur 
Terhadap Jarak Alat Penukar Kalor 
Pada gambar 2 terlihat bahwa 
penggunaan pengarah helix dengan 
kecepatan  fluida dingin sebesar 0.67 m/s 
mampu menurunkan temperature fluida 
panas hingga mencapai 34.27C dari titik 
didihnya. dibandingkan penggunaan 
penukar kalor tanpa pengarah dengan 
kecepatan sama yang hanya mampu 
menurunkan hingga temperature 38.65 
C. Ketika diberikan kecepatan rendah 
sebesar 0.52 m/s penukar kalor dengan 
pengarah helix mampu menurunkan 
hingga temperature 35.75 C  
 
Gambar 3. Pola Aliran Pengarah Bentuk Helix  
 
Besarnya penurunan temperatur pada alat 
penukar kalor dengan pengarah helix 
dipengaruhi oleh pola aliran fluida dingin 
bergerak berputar mengitari pipa yang 
berisikan fluida panas. Pergerakan aliran 
fluida menyebabkan terjadinya kontak 
thermal antara sisi-sisi pengarah sehingga 
akan menambah area penyerapan kalor, 
seperti terlihat dari gambar 3. Dengan 
penambahan area penyerapan kalor maka 
akan mempercepat menurunnya 
temperature fluida panas dari titik 
didihnya. Kondisi pergerakan fluida dingin 
dapat terlihat dari visualisasi Gambar 4  
dimana pada alat penukar kalor diberikan 
pewarnaan tinta hitam untuk 
memperlihatkan pergerakan aliran fluida 
dingin yang melewati pengarah beralur 
helix. 
 
 
Gambar 4. Visualisasi Pergerakan Fluida 
Dingin 
Dari Gambar 4  terlihat bahwa 
dibandingkan penukar kalor tanpa 
pengarah, penggunaan pengarah helix 
pada alat penukar kalor pipa ganda dapat 
memperkecil luasan aliran bebas yang 
dilalui fluida dingin. Dengan 
memperhatikan hukum kontinuitas, 
dimana kecepatan aliran akan meningkat 
seiring dengan pengecilan penampang. 
Peningkatan kecepatan akan 
menyebabkan aliran fluida pendingin 
menjadi turbulen sehingga 
mempengaruhi besar perpindahan kalor 
yang terjadi. Dimana semakin besar 
kecepatan fluida pendingin maka akan 
meningkatkan perpindahan kalor yang 
terjadi, hal tersebut dapat terlihat pada 
Gambar  3 
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Pengaruh perpindahan kalor aktual 
terhadap kecepatan fluida dingin  
 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Kecepatan Fluida 
Dingin Terhadap Perpindahan Kalor Aktual 
 
Pada gambar 5 terlihat bahwa nilai 
laju perpindahan kalor actual (Qact) 
mengalami peningkatan seiring 
bertambahnya kecepatan fluida pendingin 
yang diberikan. Terlihat bahwa penukar 
kalor dengan pengarah helix 
menghasilkan penukaran kalor yang jauh 
lebih baik dibanding penukar kalor tanpa 
pengarah, dimana ketika kecepatan aliran 
fluida pendingin sebesar 0,53 m/s besar 
Qact untuk pengarah helix 5530 W 
sedangkan untuk penukar kalor tanpa 
pengarah nilai Qact sebesar 5261 W. 
kondisi sama juga terlihat ketika 
kecepatan ditingkatkan hingga mencapai 
0,67 m/s, penukar kalor dengan pengarah 
helix memberikan nilai Qact sebesar 7262 
W jauh lebih tinggi dibandingkan penukar 
kalor tanpa menggunakan pengarah yang 
hanya memberikan Qact sebesar 6963 W. 
Tingginya dan rendahnya laju 
perpindahan kalor yang terjadi akan 
mempengaruhi kemampuan alat penukar 
kalor dalam menurunkan temperature 
fluida panas. Dimana semakin besar laju 
perpidahan kalor yang terjadi maka 
proses perpindahan kalor akan semakin 
meningkat pula, sehingga kemampuan 
alat penukar kalor dalam menurunkan 
temperatur fluida panas dari titik didih 
hingga mencapai temperature 
terendahnya akan semakin meningkat 
pula. Hal ini dapat terlihat pada Gambar  
5 dimana penukar kalor dengan pengarah 
helix mampu menurunkan temperature 
lebih baik dibandingkan penukar kalor 
tanpa pengarah. 
 
Efektifitas Alat penukar kalor 
 
Gambar 6 Hubungan Efektifitas Terhadap Laju 
Aliran Fluida Dingin 
 
Ditinjau dari sisi efektivitas alat 
penukar kalor, dimana semakin besar 
kecepatan aliran fluida dingin yang 
memasuki alat penukar kalor maka 
efektivitas () alat penukar kalor akan 
semakin meningkat. Pada alat penukar 
kalor dengan pengarah helix, ketika 
kecepatan fluida pendingin sebesar 0,67; 
0,60 dan 0,52 m/s evektifitas yang 
dihasilkan yaitu 90,1; 92,0 dan 92,4 % 
dan pada alat penukar kalor tanpa 
pengarah ketika kecepatan fluida dingin 
sebesar 0,67; 0,60 dan 0,52 m/s 
evektifitas yang diperoleh yaitu 82,6; 83,5 
dan 85,8%. Hal ini menunjukan bahwa 
penggunaan penukar kalor dengan 
penambahan pengarah helix lebih efektif 
dibandingkan penukar kalor tanpa 
pengarah. kondisi ini terlihat pada 
gambar 6 dimana penukar kalor dengan 
pengarah mampu menurunkan panas 
hasil kondensasi jauh lebih baik 
dibandingkan tanpa pengarah. Nilai 
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efektivitas dari alat penukar kalor 
dipengaruhi oleh perpindahan kalor aktual 
(Qact) dan perpindahan kalor maksimum 
(Qmax) yang terjadi. Dimana () 
berbanding lurus terhadap terhadap Qact 
dan berbanding terbalik terhadap Qmax. 
 
SIMPULAN 
Penurunan temperatur fluida 
panas dengan penambahan pengarah 
helix 40ᵒ  lebih besar dibandingkan 
tanpa pengarah. begitu pula dengan 
penambahan kecepatan fluida 
pendingin, dimana semakin besar 
kecepatan maka penurunan 
temperature akan semakin besar pula. 
hal ini terlihat untuk penggunaan 
pengarah helix pada saat kecepatan 
0,67 m/s; 0,60 m/s; 0,52 m/s 
penurunan temperature yang terjadi 
sebesar 34,28 oC; 34,45 oC dan 35,75 
oC sedangkan pada penukar kalor 
tanpa pengarah sebesar 38,65 oC; 
40,08 oC; dan 40,79 oC. Sedangkan 
Untuk perpindahan kalor yang terjadi 
pengarah dengan helix 40ᵒ  
menghasilkan perpindahan kalor lebih 
besar dibandingkan tanpa tanpa 
pengarah. Dimana perpindahan kalor 
yang terjadi akan meningkat sesuai 
dengan peningkatan debit fluida dingin 
yang diberikan.  
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